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BioBoxX*XL

Biobox XL (BDT-renare] - togs i bruk under hosten 2014 for biologsk rening av
gravatten for enskilda avlopp. Testperioden ar mellan maj 2015 - feb 2016.

Vattenfdrbrukningen under testperioden var 76 I/invanare och dag* enligt fastighetens vattenmatare.
Utrustning i fastigheten under testperioden: tvattmaskin, diskmaskin, dusch och bastu. Som toalett
anvdndes komposterande system (ej utsldpp till avioppet] - reningsgraden ska for det aktuella omradet
vara normal enligt bestéllaren (Raita), ej kansligt omréade.

Funktion: Reningsverket har fungerat bra under testperioden. Enligt analysrapporten ar reningsgra-
den mycket hdg (den klarar bestdmmelserna fér BDT rening Gven for de kidnsliga omrdden). | proverna av
avloppsvattnet har koncentration av bakterier, enterokocker, inte funnits. Badvattnet anses vara av
utmarkt kvalitét nar antalet enterokocker ar mindre &n 100 cfu/100 ml.

(Guide fér tillimpning: Badvatten i fGrordning 177/2008).

Tabell 9.
BOD BOD FOSFOR FOSFOR KVAVE KVAVE
Provdatum Organisk belastning Organisk belastning (Ptot) (Ptot) (Ntot) (Ntot)
% (67) mg/| % (Q) mg/| % (Q) mg/I
2016-02-02" 99 3 100 0,02 93 1
2015-08-31 99 3 100 0,02 0 16
2015-07-28" 99 3 100 0,02 90 1
Medelvirde 99,0 100,0 61,0

*Proverna mellan 2015-07 och 2016-02 kan mdjligtvis vara uppblandade med ndgon del dagvatten.

Tabell 9. RAITA Biobox XL + biomodulernas rengdringsresultat (%) och koncentrationer (mg/1).
Siffrorna inom parentes avser virden tillrickliga for rening i normala omraden (resultatet Gverstiger dven
de bestimmelserna fér kdnsliga omrdden BOD 83% - P(tot) 17% - N(tot) 0%).

Lank till rapport (pd finska)
http://www.yvalonia.fi/fi/vesi/jatevesijarjestelmien-toimivuusseuranta/harmaavesipuhdistamot

Rapporten omfattas av:
2 st BioBox XL (tvd for dkad kapacitet) + 4 biomoduler (fdr efterpolering)
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Vattenférbrukningen under testperioden ar 80 I/invénare och dag* enligt fastighetens vattenmatare.

Funktion: Reningsverket har fungerat bra under testperioden med undantag for perioden september
da den organiska materialets (BOD7ATU) rening forsamrades (se tabell + forklaring). Reningsgraden for
Fosfor och Kvave var dock bra under hela provtagningstillfallet. Badvattnet anses vara av utmarkt

kvalitét nér antalet enterokocker & mindre an 100 cfu/100 ml.
(Guide for tillimpning: Badvatten i fGrordning 177/2008).

Tabell 6.
BOD BOD FOSFOR FOSFOR KVAVE KVAVE
Provdatum Organisk belastning Organisk belastning (Ptot) (Ptot) (Ntat) (Ntat)
% (83) mg/I % (17) mg/| % (0) mg/I
2015-09-22" 50 300 88 0,98 65 7,1
2015-08-31 95 28 95 0,40 88 2,5
2015-07-28 91 54 98 0,14 80 4,0
Medelvirde 78,7 93,7 77,3

*Proverna mellan 2015-07 och 2016-02 kan mdjligtvis vara uppblandade med ndgon del dagvatten.

Lank till rapport (pd finska)
http://www.yvalonia.fi/fi/vesi/jatevesijarjestelmien-toimivuusseuranta/harmaavesipuhdistamot

Rapporten omfattas av:

1 st BioBox M (med befintliga filterelement)
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Testresutat BioBox XL

Testresutat BioBox M
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Ratapihankatu 36 2.2.2016 28.7.2015
20101 TURKU
Tutkimuksen nimi: Valonia, Naytteenotto 2014-16, jatevesindytteet, M
Asiakkaan viite: Valonia/Jarkko Leka Ndytteenottopvm: 28.7.2015
Naytteenottopiste: M Karjalohja 28.7.2015 Nayte saapui: 29.7.2015
Naytteenottaja: Jarkko Leka Analysointi aloitettu: 29.7.2015
Jatevesi
Maaritys 1533101548 Yksikko Menetelma
Enterokokit 0 pmy/100 ml 1S07899-2* L
Esikasittely, suodatus (0,45 pm) ok L
pH 6,6 RA2000* L
Kiintoaine (GF/A) 28 mg/| RA2029* L
BOD 7-ATU <3,0 mg/| RA2006* L
Typpi (N), kokonais- 0,87 mg/| RA2085%* L
Nitraattityppi (NO3-N) 0,82 mg/I| RA2018%* L
Ammoniumtyppi (NH4-N) <0,10 mg/| RA2046* L
Fosfori (P), kokonais- <0,020 mg/| RA2009%* L
Fosfori (P), liukoinen <0,020 mg/I RA2009* L

* FINAS -akkreditoitu menetelma. Mittausepavarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
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Laboratoriot | Analysoitu Lahdessa

Jakelu jarkko.leka@valonia.fi

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua ndytetta
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http://www.raita.com/tutkimustodistus_M_pientalo_07_2015.pdf
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